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NAPOMENA UZ HPV!
SLEDEĆA MERENJA SU DEO SISTEMA HEMIJSKE PRIPREME VODE:
- TRENUTNI I UKUPNI PROTOK KROZ JONOIZMENJIVAČ
- KONTINUALNO MERENJE TVRDOĆE VODE U DH
- KONTINUALNO MERENJE PH VREDNOSTI
- KONTINUALNO MERENJE SADRŽAJA O 
- MERENJE ELEKTRIČNE PROVODLJIVOSTI VODE
- MERENJE SADRŽAJA GVOŽĐA 
SISTEM HPV PREDSTAVLJA KOMPLETNO PREFABRIKOVANO POSTROJENJE U OKVIRU KOJEG 
SU IMPLEMENTIRANA I NAVEDENA MERENJA!

SPISAK MERENJA I IZVRŠNIH ORGANA NA VODI:

A. MERENJA:

BE01, BF01,BT01.1,BT01.2 - IZLAZ IZ TOPLANE - ENERGIJA, PROTOK, TEMPERATURA NA POTISU, 
TEMPERATURA NA POVRATU (RAČUNSKA JEDINICA KALORIMETRA BE01, RAČUNSKA JEDINICA 
MERAČA PROTOKA BF01 I TEMPERATURSKE SONDE POTISA I POVRATA BT01.1 I BT01.2)
BP01- PRITISAK IZA ZAPORNOG ORGANA IZLAZ IZ TOPLANE
BP02 - PRITISAK IZA ZAPORNOG ORGANA IZLAZ IZ TOPLANE INDUSTRIJSKI POTROŠAČI
BT02 - TEMPERATURA POVRAT IZ GRADA INDUSTRIJSKI POTROŠAČI
BP03 - PRITISAK POVRAT IZ GRADA
BT03 - TEMPERATURA POVRAT IZ GRADA
BP04,BT04 - PRITISAK I TEMPERATURA KOLEKTOR NISKOG PRITISKA (KOLEKTOR A)
BP05, BT05 - PRITISAK I TEMPERATURA KOLEKTOR VISOKOG PRITISKA (KOLEKTOR B)
BP06, BT06 - PRITISAK I TEMPERATURA DOLAZ IZ TE-TO
BP07, BT07 - PRITISAK I TEMPERATURA ODLAZ KA TE-TO
BP08, BT08 - PRITISAK I TEMPERATURA KOTLOVSKI KOLEKTOR (KOLEKTOR C)
BP09,BT09 - PRITISAK I TEMPERATURA RAZDELNIK POTIS GRAD
BP10 - VODEĆI PRITISAK ZA DIKTIR PUMPE
BP11 - PRITISAK IZA DIKTIR PUMPI
BP12 - PRITISAK VODE IZ VODOVODA
BP13 - PRITISAK IZA PUMPI HEMIJSKE PRIPREME
BP14,BP15/BP16,BP17/BP18,BP19/BP20,BP21 - PRITISCI USIS, POTIS CP1/CP2/CP3/CP4
BP22 - PRITISAK IZA FILTRACIJE DELIMIČNOG PROTOKA
BP23 - PRITISAK IZA DEGAZATORA
BF3.1 - NOVI MERAČ PROTOKA KROZ KOTAO VK3
BF02 - PROTOK VODE DOPUNA IZ TE-TO
BF03 - PROTOK VODE PREMA KOTLARNICI OBOSTRANO
BF04 - PROTOK VODE IZ HPV
BL01,BL02 - NIVO VODE U NAPOJNIM REZERVOARIMA 1 I 2 (NA BAZI HIDROSTATIČKOG PRITISKA)
SF01,SF02 - FLOW SWITCH-EVI ZA INDIKACIJU PRORADE RADNOG I SIGURNOSNOG PRESTRUJNOG
VENTILA SISTEMA ZA ODRŽAVANJE PRITISKA

B. IZVRŠNI ORGANI SA ELEKTRIČNIM POGONOM:

PUMPE
CP1,CP2,CP3,CP4 - CIRKULACIONE PUMPE 1,2,3,4
DP1,DP2 - DIKTIR PUMPE 1 I 2
HPP1, HPP2- PUMPE HEMIJSKE PRIPREME
PFDP - PUMPA FILTRACIJE DELIMIČNOG PROTOKA
DGP - PUMPA DEGAZATORA

VENTILI
V3 - VENTIL NA ULAZU KOTLA, ZAPORNI
V4 - VENTIL NA IZLAZU IZ KOTLA, REGULACIONI
V5 - VENTIL NA KRATKOJ VEZI KOTLOVSKI KOLEKTOR - RAZDELNIK POLAZ GRAD , REGULACIONI
V6 - VENTIL NA KRATKOJ VEZI RAZDELNIK POLAZ GRAD - KOLEKTOR NISKOG PRITISKA, 
REGULACIONI
V7 - VENTIL IZMEĐU KOLEKTORA VISOKOG PRITISKA I KOTLOVSKOG KOLEKTORA, ZAPORNI
V8,V9 - USIS, POTIS CP1, ZAPORNI
V10,V11 - USIS, POTIS CP2, ZAPORNI
V12,V13 - USIS, POTIS CP3, ZAPORNI
V14,V15 - USIS, POTIS CP4, ZAPORNI
V16 - VENTIL NA KRATKOJ VEZI KOLEKTOR NISKOG PRITISKA - KOLEKTOR VISOKOG PRITISKA, 
REGULACIONI
V17 - VENTILI NA IZLAZU IZ TOPLANE, REGULACIONI
V18 - VENTIL NA POVRATU IZ GRADA, ZAPORNI
V19 - VENTILI NA IZLAZU IZ TOPLANE INDUSTRIJSKI POTROŠAČI, REGULACIONI
V20 - VENTIL NA POVRATU IZ GRADAINDUSTRIJSKI POTROŠAČI, ZAPORNI
V21 - VENTIL NA DOLAZU IZ TE-TO, ZAPORNI
V22 - VENTIL NA POLAZU KA TE-TO, ZAPORNI
V23 - VENTIL NA KRATKOJ VEZI DOLAZ-POLAZ KA TE-TO, REGULACIONI
EMV1 - ELEKTROMAGNETNI VENTIL ZA REGULACIJU NIVOA VODE U EKSPANZIONIM POSUDAMA)
SL01 - NIVOSTAT MINIMALNI NIVO U EKSPANZIONOJ POSUDI
SL02 - NIVOSTAT DONJI NIVO U EKSPANZIONOJ POSUDI
SL03 - NIVOSTAT GORNJI NIVO U EKSPANZIONOJ POSUDI

TASTERI
SB01,SB02,SB03,SB04 - TOTAL STOP CP1,CP2,CP3,CP4 KOD SAME PUMPE
SB05 - TOTAL STOP PUMPARNICE NA KOMANDI
SB06 - TASTER DOZVOLE KOMANDE PUMPARNICE NA KOMANDI
SB07,SB08 - TOTAL STOP DP1, DP2 KOD SAME PUMPE
SB09,SB10 - TOTAL STOP HPP1, HPP2 KOD SAME PUMPE
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